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Oy Lantmé&nnen Unibake Ab Finland
Tiilitie 9, 01720 VANTAA
1463476-8

Paatos Tukes 5491/03.01/2022

Asia
Nestekaasulaitteiston rakentaminen leipomoon

Kohde
Yrityksen tiedot: Oy Lantmannen Unibake Ab Finland (1463476-8)
Kohteen sijaintiosoite: Keskuskatu 13, 54100, JOUTSENO
Kiinteistétunnukset: 405-539-1-592

Paatos

Oy Lantmannen Unibake Ab Finland saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa
nestekaasulaitteiston.

Oy Lantmannen Unibake Ab Finland:n on toimittava hakemuksessa esittdmallaan tavalla, ellei
lupaehdoissa muuta maaratd, sekd noudatettava nestekaasun teollisesta kasittelysta ja
varastoinnista annettuja saadoksia.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen my6ta vaarallisten kemikaalien
laajamittaiseksi kasittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan lupalaitokseksi (VNa 685/2015
4 §). Laitoksen muiden vaarallisten kemikaalien maara ylittaa 20 % luparajasta.

Kohteen valvonta siirtyy nestekaasulaitteiston kdyttédnoton jalkeen Eteld-Karjalan
pelastuslaitokselta Tukesille. Muihin laitoksella jo olleisiin kemikaaleihin sovelletaan
pelastuslaitoksen aiemmin maardamia velvoitteita.

Vaaralliset kemikaalit
Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintaan:

* Nestekaasu 75 m3/ 37,5 t
e Ammoniakki (vedetén) 9 t
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KemiDigi-jarjestelmdssa kemikaaliluettelon tunniste on 9397.

Konsultointivyohyke

Kohteen konsultointivydhyke on 0,5 km. Konsultointivydhyke maaritelldan kohteen kiinteiston
rajasta. Kunnan tulee pyytaa konsultointivydhykkeelld tapahtuvista kaavamuutoksista ja
merkittdvammasta rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen kayttoonotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kayttéon ennen kuin hyvaksytty tarkastuslaitos tai Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen ja paatds on lainvoimainen. Tarkastuksessa
kayd&dan lapi, ettd nestekaasulaitoksen toteutus ja Oy Lantmannen Unibake Ab Finland:n
toiminta on sdaddodsten ja tdman paatdksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee
pyytaa kayttoonottotarkastusta hyvaksytylta tarkastuslaitokselta tai Tukesilta hyvissa ajoin
ennen laitoksen kdyttéonottoa. Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, tulee
kayttoonottotarkastuksen poytakirja toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).
Kayttoonottotarkastuksen jalkeen maaraaikaistarkastukset tekee Tukes 5 vuoden vilein
(lupalaitos).

Koekaytto

Nestekaasulaitteiston koekaytossa kdytetdaan nestekaasua. Laitteistoa on koekaytettava
nestekaasulla ennen kuin hyvaksytty asennusliike voi antaa laitteistolle
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Paatoksen ehdolla 4 varmistetaan, etta turvallisen koekdyton edellytykset varmistetaan ennen
koekayton aloittamista.

Toiminnan kuvaus
Leipomon kadyttdma maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistolle tullaan sijoittamaan
maksimissaan 75 m3 maapeitteinen nestekaasus3ilio ja hoyrystinkeskus (max. 510 kg/h).
Hoyrymainen nestekaasulinja liitetddn sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan
maakaasuputkistoon. Kiinteistélle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta.
Maakaasun kayttolupa pidetddn voimassa. Nestekaasun kayttolaitteet ovat EN 676 mukaisia
puhallinpolttimia. Kaikki polttimet muutetaan nestekaasulla toimiviksi. Nestekaasun lisaksi
laitoksella kdytetdadn kylmdaineena ammoniakkia, laitos on tdlla hetkelld pelastuslaitoksen
valvonnassa oleva vahdinen kemikaalikohde.

Ympariston kuvaus

Oy Lantmannen Unibake Ab Finland Joutsenon leipomo sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkinta
on TY-4 (Ymparistohairiota aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Laitos
sijaitsee pohjavesialueella. Kaavassa on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet,
joista voi aiheutua pohjaveden pinnan tason muutoksia tai pohjaveden ja maaperan
pilaantumista. Lahimmat asuinrakennukset (rivitalot) sijaitsevat noin 140 m p&aassa
nestekaasusailiolta. Noin 100 m paassa sijaitsee kuntokeskus. Léhin herkka kohde on noin 865
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m paassa sijaitseva paivakoti. Lahialueella sijaitsee asutusta, huoltoasema, liikerakennuksia ja
liilkennevaylid. Nestekaasulaitteiston kanssa saman kiinteiston alueella sijaitsee myos
toiminnanharjoittajan leipomomyymala.

Paatoksen ehdot
Toiminnan tulee tayttda seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytdssa ja
ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee
toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)

2. Laitokselle tulee nimetd kdytdnvalvoja, joka on suorittanut Tukesin jarjestaman
nestekaasun kdytonvalvojan patevyyskokeen hyvaksytysti. Tarvittaessa kdytdnvalvojalle
tulee nimeta myds sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo
nimedmistddn kayténvalvojista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)

3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. rajahdyssuojausasiakirja, sisdinen
pelastussuunnitelma, Pl-kaaviot, ohjeet) tulee paivittdd vastaamaan laitoksen lopullista
toteutusta. (L 390/2005: 10 §)

4, Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, ettd laitoksen
koekdyttd nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekayton edellytysten
toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)

5. Sisdiseen pelastussuunnitelmaan tulee paivittda taman paatdksen kohdassa
"Johtopaatokset sisdisesta pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Paivitetty
pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee
tarkastaa véhintdan kolmen vuoden vilein. (VNa 685/2015: 17-18 §)

6. Sisdisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella sddnndllisesti.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten jarjestamiseksi. (VNa
685/2015: 19 §)

7. Laitokselle tulee laatia ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa
nestekaasun kasittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, sdilididen ja putkistojen
ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden sadnnéllisen
varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista seka niissd havaituista puutteista ja tehdyista
toimenpiteistd tulee pitda kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)

8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittdva valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005:
10 §)

9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehda vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
hyvdksyma asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyvaksytyn asennusliikkeen
vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)

10. Kaasuhalytysjarjestelma tulee suunnitella siten, ettd vuodot havaitaan riittdvan nopeasti ja
vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkaisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin voidaan
ryhtya viivytyksetta. Halytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja niiden tulee
halyttda myos paikallisesti (esim. dani- ja valomerkki). Kaasuhalytysjarjestelma tulee testata
ja kalibroida sdannollisesti. (VNa 856/2012: 72 §)

11. Asiattomien paasy laitoksen kemikaalien kdytto- ja varastointikohteisiin estetdan joko
rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nahden riittdvan tehokkaalla muulla
tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)

12. Toiminnanharjoittajan on madritettava ja tarvittaessa merkittava sallitut nestekaasun
kuljetusreitit. Kuljetusreitit tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa henkil6liikenteelle
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varatuista reiteistd. (VNa 858/2012: 13 §)

13. Réjahdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla
tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee kdyda ilmi
rajahdyssuojausasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)

14. R3jahdysvaarallisessa tilassa olevien sahkdasennusten tekemisessa ja tarkastamisessa tulee
noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sdhkoasennuksille tulee tehda
kadyttéonottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtaville sdhkdasennuksille tulee tehda lisaksi
varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)

15. Nestekaasulaitteisto tulee liittad potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen
toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettad
maadoitusmittauksia tehdaan jatkossa saannollisin vélein. (VNa 858/2012 17, 21 §)

16. Rajahdysvaarallisissa tiloissa tehtavissa toissa tulee kayttda tyélupamenettelya turvallisen
tydskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)

17. Nestekaasun kaytt6a, kdsittelyd ja varastointia varten tulee laatia kdyttd- ja huolto-ohjeet.
Ohjeissa tulee ottaa huomioon myds poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla
kayttéhenkilokunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettad henkilékunta
tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)

18. Laitoksella tyoskenteleville tulee antaa riittdvasti koulutusta nestekaasun turvallisesta
kasittelysta ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella tyoskenteleville (ml.
autonkuljettajat, leipomomyymalan henkilosto) ja pelastuslaitokselle annetaan riittdvat
tiedot toiminnasta, siihen liittyvista vaaratekijoista ja niihin varautumisesta siind
laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitd heidan tehtavissaan edellyttaa. (L 390/2005 11 §,
VNa 858/2012: 16 §)

19. Nestekaasusailio, hoyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset
sulkuventtiilit ja rajahdysvaaralliset tilat tulee merkita. (VNa 858/2012: 15 §)

20. Nestekaasusailion tulee olla painelaitteita koskevien sadddsten mukainen ja sille tulee
tehdd sdadosten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)

21. Nestekaasusdilio, hoyrystin ja maanpaalliset nestekaasuputkistot tulee suojata
tormaysestein, mikali ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)

22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitas vapaana ylimaaraisestd palokuormasta,
kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pdasya laitteistolle. (VNa
858/2012:8 §)

23. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, etta sailion tayttotilanteessa lahella oleville
parkkipaikoille ei ole pysakdityna ajoneuvoja siten, ettd ne estavit tai rajoittavat
onnettomuustilanteessa toimimista. Tarvittaessa ajoneuvojen pysakointid nestekaasusailion
|aheisyydessa tulee rajoittaa. Myos lilkennetta tulee tarvittaessa rajoittaa sdilion tayton
ajaksi. (VNa 858/2012 13, 38 §)

24. Maapeitteisen sdilion paalle mahdollisesti tuleva istutus ei saa vaurioittaa sailion paalla
olevaa maapeitettd (esim. kasvien juuret) eikd kasvillisuus ei saa toimia palokuormana.
(VNa 858/2012 8, 36 §)

25. Maakaasunkayton tilapdisesta lopetuksesta toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteytta
alueluvan haltijaan (Joutsenon Energia). Oy Lantmannen Unibake Ab, alueluvan haltija ja
hyvaksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun tilapdisen lopetuksen ja saattavat
maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa maakaasu uudelleen kdytt6on, asiasta
vastaavat Oy Lantmannen Unibake Ab, alueluvan haltija ja kaasuasennusliike, joka kirjoittaa
todistuksen, ettd ty6 ja kdyttéonotto on tehty saddosten mukaisesti. Kaasun vaihdosta
nestekaasusta maakaasuun tulee myés ilmoittaa Tukesille. (VNa 551/2009: 15 & 32)
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Paatoksen perustelut

Oy Lantmé&nnen Unibake Ab Finland Joutsenon leipomo sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkinta
on TY-4 (Ymparistohairiota aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue).
Lappeenrannan kaupungilta saadun lausunnon mukaan voimassa oleva asemakaava ei esta
nestekaasusailion sijoittamista alueelle. Nestekaasu kaasuuntuvana ja veteen
liukenemattomana ei aiheuta vaaraa pohjavedelle (pohjavesialue).

Nestekaasusailiota paasee lahestymain kahdesta eri suunnasta: rakennuksen Teollisuustien ja
Annukantien puoleisista paadyista.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyvid vaaroja ja
onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien
todennakdisyyksien ja seurausten pienentamiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten
laitokselle asennetaan kaasuhalytysjarjestelma. Merkittdvimmaksi onnettomuustapaukseksi on
arvioitu sdilidauton tyhjennyksen yhteydessa tapahtuva tayttdletkun irtoamisen tai
rikkoontumisen seurauksena tapahtuva vuoto ja sen syttyminen. Lisdksi on arvioitu
syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon levidmista tayttdalueen ymparistossa.
Tayttoétapahtumaan liittyvan vuodon lampdsateilyvaikutukset ja syttymiskelpoisen
nestekaasuvuodon levidminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa esitettyjen
arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen
kaasuvuodonlevidminen rajautuvat padsadntoisesti tuotantolaitoksen alueelle.
Lampdsateilyvaikutus (3 kW/m2) ulottuu osittain kiinteistélle 405-202-300-3, jolla sijaitsee
vanhan 6-tien kdytostd poistetun ajorampin meluvalli. Nestekaasusailion sijoituspaikka tayttaa
asetuksessa asetetut vahimmaisetdisyysvaatimukset (VNa 858/2012 33 §). Nestekaasun
vuotoalueella ei ole kaivoja tai syvanteitd, joihin syttymiskelpoinen ilmaseos voisi paatya.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat
nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987.
Kdytettdva nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissd piirustuksissa ja
luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59
kasikirjan mukaisesti. Rdjahdyssuojausasiakirja paivitetddn hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Tukes katsoo, ettd toiminnan tayttdessd taman paatoksen ehdot ja muuten toimittaessa
hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tayttaa lainsdadannon asettamat velvoitteet Tukesin
kadytossa olevien tietojen perusteella.

Johtopdatokset sisdisestd pelastussuunnitelmasta
Tukes toteaa johtopaatoksinadn sisdisesta pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

¢ Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset, lisdtiedot seka
pelastuslaitoksen lausunnossaan edellyttamat lisdykset tulee paivittdd sisdiseen
pelastussuunnitelmaan.

¢ Asiakirjan otsikkona on pelastussuunnitelma, mutta siitd puuttuu lainsdadantoviitteet
sisdisen pelastussuunnitelman osalta. Dokumentissa viitataan vanhentuneeseen
lainsdddantdon. Asiakirjassa tulee mainita, ettd kyseessa on kemikaaliturvallisuuslain
(390/2005 28 §) ja valtioneuvoston asetuksen (685/2015 17 §) mukainen sisdinen
pelastussuunnitelma.

¢ Sisdiseen pelastussuunnitelmaan tulee lisatd kuvaus pidettavista harjoituksista ja
harjoitussuunnitelma suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi (Tukes-ohje 8/2015
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kappale 2.7.2. ja kappale 4). Téma asia on huomioitu lupapaatoksen ehdossa nro 6.

Tukes on pyytédnyt sisdisestad pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta
(685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan todennut:

¢ Pelastussuunnitelma on laadittu pelastuslain 15 §:n mukaisesti, todennakdisesti sita
tulee tarkentaa vastaamaan sisdisesta pelastussuunnitelmasta annettua maaritelmaa
vastaavaksi.

e Pelastusviranomaisen ndkemyksen mukaan mm. pelastussuunnitelmassa
suojeluorganisaatio / vastuuhenkilt tulee maaritellda paremmin esim. kuka vastaa
tyovuoron aikana turvallisuudesta.

¢ Pelastussuunnitelmassa on joitakin epdtarkkuuksia mm. pelastuslaitoksen
yhteyshenkildiden osalta johtuen pelastuslaitoksen organisaatiomuutoksista seka
myds virheellisesti sivulla 10 pelastuslain 12 §:n selostus. Nykydan pelastuslain 12 §
kasittelee laitteiden kunnossapitoa.

Muilta osin hakemuksen liitteend toimitettu sisdinen pelastussuunnitelma on rakenteeltaan ja
sisdlloltaan valtioneuvoston asetuksen 685/2015 17 §:n ja Tukes-ohjeen 8/2015 mukainen.

Lupahakemuksen kasittely

¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 24.05.2022

¢ Taydennyksen pyytaminen, 17.06.2022

¢ Taydennyksen vastaanottaminen, 03.07.2022

e Lausunnon pyytaminen, 04.07.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 04.07.2022

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 06.07.2022, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus

e Kuuleminen, 06.07.2022

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 11.08.2022, Lappeenrannan kaupunki, Etela-Karjalan
pelastuslaitos

e Lisdtietojen pyytdaminen, 15.08.2022

¢ Lausunnon vastaanottaminen, 17.08.2022, Lappeenrannan kaupunki

e Lisatietojen pyytdminen, 23.08.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 25.08.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 19.09.2022

e Lisatietojen pyytaminen, 07.10.2022

Lausunnot ja mielipiteet

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Lappeenrannan kaupungilta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja
Eteld-Karjalan pelastuslaitokselta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti 6.7.2022, ettei silld ole asiassa lausuttavaa.
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Eteld-Karjalan pelastuslaitoksen lausunnossa 11.8.2022 tuotiin esiin:

¢ Toiminnanharjoittajalla on pelastuslaitoksen myéntama lupa vahdiselle toiminnalle.

¢ Vastuuhenkildiden ja suojeluorganisaation méaarittely pelastussuunnitelmassa
epaselva.

¢ Epatarkkuudet pelastuslaitoksen yhteystietojen osalta.

* Toimitetussa aineistossa hoyrystinkeskuksen paikka oli yhdessa kuvassa eri kohdassa
kuin muussa aineistossa.

Toiminnanharjoittajan 25.8.2022 antaman vastineen mukaan pelastussuunnitelma kdydaan
lapi ennen nestekaasulaitoksen kdyttéonottoa. Vastineen mukaan Lantmannen Unibake
huomioi pelastussuunnitelmaa paivitettdessa pelastuslaitoksen antamat huomiot
suunnitelman sisalldsta ja asiavirheista. Vastineen mukaan piirustuksessa "Liite 7. 2-51371-s.2
Lampodvaikutusalue_1.pdf" esitetty hoyrystinkeskuksen paikka on vaara ja toiminnanharjoittaja
toimitti vastineen yhteydessa paivitetyn piirustuksen. Pelastussuunnitelman paivittdminen
otettu huomioon paatdksen ehdossa 5.

Lappeenrannan kaupungin antama lausunnossa nostettiin esille seuraavat asiat:

¢ Lappeenrannan seudun ymparistétoimen lausunto 28.7.2022:

* Ympadristénsuojeluviranomainen katsoo, etta nestekaasun varastointiin ei
sovelleta Ympdristonsuojelulain 527/2014, Ymparistonsuojelulain liitteen 1
taulukon 2 kohtaa 5d, jossa on maaritelty luvanvaraiseksi nestemaisen
kemikaalin varasto, jonka tilavuus on yli 100 m3 ja pohjavesialueelle
sijoittuessaan voi olla luvanvarainen alle 100 m3 :n tilavuudellakin
ymparistonsuojelulain 28§ perusteella.

¢ Terveydensuojeluviranomaisella ei ole lupahakemuksesta lausuttavaa.

¢ Lappeenrannan Elinvoima- ja kaupunkikehitys -toimialan lausunto 2.8.2022:

¢ Nestekaasusailio sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan
ulkopuolelle ja osittain istutettavan alueen osan alle. Hoyrystinkeskus on
suunniteltu sijoitettavaksi rakennusalalle. Istutettavalla alueen osalla sdilion
paallinen maa tulee istuttaa. Istutus voi olla my6s nurmea.

¢ Voimassa oleva asemakaava ei siten esta nestekaasusailion sijoittamista
alueelle.

¢ Rakennusvalvonnan ndkokulmasta hanke edellyttida rakennuslupaa.
Maanalaisen sdilion sijoittaminen osittain istutettavalle tontin osalle,
voidaan kasitella vahadisena poikkeamana. Rakennusluvan kasittely
edellyttaa kuitenkin, ettd tontti on voimassa olevan asemakaavan
mukaisesti tonttirekisterissa. Hakijan tontin saamiseksi asemakaavan
mukaiseksi tontiksi yksityisten henkildiden on ostettava Lappeenrannan
kaupungilta noin 1172 m2:n maaraala kiinteistosta 405-539-1-651.

Hakuprosessin aikana saatu Lappeenrannan kaupungilta lisatieto, ettd rakennusluvan
edellytyksena oleva maaraalan osto on tehty. Sailion paalle tulevan istutuksen tyyppi
huomioitu paatoksen ehdossa 24.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.
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Mielipiteet
Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai annettu mielipiteita.

Kasittelymaksu

Paatosmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilostohallinnan palvelukeskus (Palkeet) lahettda
laskun hakijalle. (Ty6- ja elinkeinoministerion asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tahan paatdkseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 pdivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista. Paatdsta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd tastd paatoksestd perittdvdn maksun maaradmisessa on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
maaraamisesta. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut sddadokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja oljylammityslaitteistojen asennus- ja
huoltotoimintaa sekd maanalaisten 6ljysailididen tarkastusta harjoittavien hyvaksymisesta
(558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (L 1135/2016)
Valtioneuvoston asetus maakaasun kasittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Lisdtietoja paatoksesta
Lisatietoja antaa Taina Viitamaki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241.

Paatoksen tiedoksianto

Paatos lahetetaan tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tdssa paatoksessa mainituille
tiedoksisaajille. P4atos on nahtavilla Tukesin verkkosivuilla.
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Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelija: Taina Viitamaki, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkildllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jdlkikateen, allekirjoitus ei
ole enaa kelvollinen. Sdhkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperdisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

P3atoksestd tiedottaminen
Eteld-Karjalan pelastuslaitos
Eteld-Suomen AVI/ tydsuojelu
Lappeenrannan kaupunki
Kaakkois-Suomen ELY
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtéava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jaljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta paivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos padtds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos pdatods on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkillle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjdn vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivan valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
[t3-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (kdyntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio
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