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Ovesan Oy
Linnanherrankuja 9, 00950 HELSINKI
2961078-5

Paatos Tukes 11976/03.01/2022

Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen pesulaan
Kohde

Yrityksen tiedot: Rusanen Group Oy (2961078-5)

Kohteen sijaintiosoite: Vaihdekatu 1, 04220, KERAVA

Kiinteistétunnukset: 245-5-1099-4

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella

Rusanen Group Oy:n aiempi nimi oli Ovesan Oy (nimenmuutos 20.10.2022).
Paatos

Rusanen Group Oy saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Rusanen Group Oy:n on toimittava hakemuksessa esittamallaan tavalla, ellei lupaehdoissa
muuta maéaratd, sekad noudatettava nestekaasun teollisesta kasittelysta ja varastoinnista
annettuja saddoksia.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen my6ta vaarallisten kemikaalien
laajamittaiseksi kasittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa
685/2015 3 §, 6 mom). Nestekaasun lisdksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja on
enintdan 20 % luparajasta.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintdan liitteena olevan kemikaaliluettelon
mukaiset maarat. KemiDigi-jarjestelmassa kemikaaliluettelon tunniste on 13069.

Konsultointivyohyke
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Kohteen konsultointivydéhyke on 0,3 km. Konsultointivydhyke maaritelladn kohteen kiinteistdon
rajasta. Kunnan tulee pyytda konsultointivydhykkeelld tapahtuvista kaavamuutoksista ja
merkittdvammasta rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen kayttoonotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa kdyttéon ennen kuin hyvaksytty tarkastuslaitos on tarkastanut
sen ja paatds on lainvoimainen. Tarkastuksessa kdydadn |api, ettd nestekaasulaitoksen toteutus
ja Rusanen Group Oy:n toiminta on sdadosten ja taméan paatoksen ehtojen mukaista.
Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa kayttoonottotarkastusta hyvaksytyltd tarkastuslaitokselta
hyvissa ajoin ennen laitoksen kdyttdonottoa. Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, tulee
kayttoonottotarkastuksen poytakirja toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Kayttoonottotarkastuksen jalkeen laitokselle tulee tehda maaraaikaistarkastukset neljan
vuoden valein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa tarkastukset hyvaksytylta
tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa maaraaikaistarkastusten
tarkastuspoytdkirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Koekaytto

Nestekaasulaitteiston koekadytossa kdytetdan nestekaasua. Laitteistoa on koekaytettava
nestekaasulla ennen kuin hyvaksytty asennusliike voi antaa laitteistolle
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Paatoksen ehdolla 4 varmistetaan, ettd turvallisen koekayton edellytykset varmistetaan ennen
koekdyton aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Pesulan kiinteistdlle sijoitetaan 48m3 maapeitteinen nestekaasusailié, maanalainen
kaasuputkisto, 500 kg/h hoyrystinkeskus ja sisdpuolinen kaasuputkisto kayttolaitteille.
Nestekaasua kdytetdan pesulalaitteiden; kuivaimien, mankeleiden ja héyrynkehittimen
polttoaineena. Nestekaasun lisdksi laitoksella kdytetddn vahaisia maaria muita
pesulatoiminnassa tarvittavia vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.

Ympadriston kuvaus

Rusanen Group Oy:n pesula sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkinta on KTY-11
(Toimitilarakennusten, yleisten rakennusten ja tutkimusrakennusten korttelialue). Lahialueella
sijaitsee asutusta ja pienteollisuutta. Toiminnanharjoittaja on vuokrannut tontin. Kohde ei
sijaitse pohjavesialueella. Lahin asuinrakennus (kerrostalo) sijaitsee n. 50 m p&dassa
nestekaasusailiolta. Lahin herkka kohde on sijaiskoti noin 240 m paassa nestekaasussdiliolta.

Padtoksen ehdot
Toiminnan tulee tayttaa seuraavat vaatimukset:
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1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, kdytdssa ja
ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee
toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)

2. Laitokselle tulee nimetéd kdytonvalvoja, joka on suorittanut Tukesin jarjestaman
nestekaasun kdytdnvalvojan patevyyskokeen hyvaksytysti. Tarvittaessa kdyténvalvojalle
tulee nimeta myos sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo
nimedmistadn kayténvalvojista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)

3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. rajahdyssuojausasiakirja, sisdinen
pelastussuunnitelma, Pl-kaaviot, ohjeet) tulee paivittda vastaamaan laitoksen lopullista
toteutusta. (L 390/2005: 10 §)

4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, etta laitoksen
koekdyttd nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekayton edellytysten
toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)

5. Sisdiseen pelastussuunnitelmaan tulee paivittad tdman paatoksen kohdassa
"Johtopadatdkset sisdisesta pelastussuunnitelmasta” esitetyt asiat. Paivitetty
pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee
tarkastaa véhintdan kolmen vuoden vilein. (VNa 685/2015: 17-18 §)

6. Sisdisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella sddnndllisesti.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten jarjestamiseksi. (VNa
685/2015: 19 §)

7. Laitokselle tulee laatia ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa
nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien kasittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen
laitteistojen, sdilididen ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen
laitteiden toimivuuden sadnndllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista seka
niissa havaituista puutteista ja tehdyistd toimenpiteista tulee pitaa kirjaa. (L 390/2005: 12 §,
VNa 858/2012: 17 §)

8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittdva valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005:
108§)

9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehda vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
hyvaksyma asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyvaksytyn asennusliikkeen
vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)

10. Laitoksen kaasuhalytysjarjestelma tulee suunnitella siten, ettd vuodot havaitaan riittavan
nopeasti ja vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkaisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin
voidaan ryhtya viivytyksettd. Halytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja
niiden tulee halyttad myos paikallisesti (esim. dani- ja valomerkki). Kaasuhalytysjarjestelma
tulee testata ja kalibroida saannéllisesti. (VNa 856/2012: 72 §)

11. Asiattomien paasy laitoksen kemikaalien kdytto- ja varastointikohteisiin estetdan joko
rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nahden riittavan tehokkaalla muulla
tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)

12. Rajahdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla
tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee kdyda ilmi
rajahdyssuojausasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)

13. Rdjahdysvaarallisessa tilassa olevien sdahkdasennusten tekemisessa ja tarkastamisessa tulee
noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sdhkdasennuksille tulee tehda
kdyttéonottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtaville séhkdéasennuksille tulee tehda lisaksi
varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33,43 §)
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14. Nestekaasulaitteisto tulee liittad potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen
toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettad
maadoitusmittauksia tehddan jatkossa saannollisin vilein. (VNa 858/2012 17, 21 §)

15. R&jahdysvaarallisissa tiloissa tehtavissa toissa tulee kayttda tyolupamenettelya turvallisen
tyoskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)

16. Nestekaasun kayttod, kasittelya ja varastointia varten tulee laatia kaytto- ja huolto-ohjeet.
Ohjeissa tulee ottaa huomioon myds poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla
kdyttéhenkilokunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettad henkilokunta
tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)

17. Laitoksella tyoskenteleville tulee antaa riittavasti koulutusta nestekaasun turvallisesta
kdsittelysta ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella tyoskenteleville (ml.
autonkuljettajat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittavat tiedot toiminnasta, siihen
liittyvista vaaratekijoista ja niihin varautumisesta siina laajuudessa kuin turvallinen toiminta
sitd heiddn tehtavissaan edellyttaa. (L 390/2005 11 §, VNa 858/2012: 16 §)

18. Nestekaasusailio, hoyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset
sulkuventtiilit ja rajahdysvaaralliset tilat tulee merkita. (VNa 858/2012: 15 §)

19. Nestekaasusailion tulee olla painelaitteita koskevien sadddsten mukainen ja sille tulee
tehdd sdadosten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)

20. Kaasun kayttolaitteiden tulee olla kayttotarkoitukseen ja nestekaasukayttoon soveltuvia
(esim. SFS-EN 676, SFS-EN 746-2 mukaisia). Kaasun palaminen kadyttdlaitteessa tulee
varmistaa (esim. liekinvalvontalaite). (VNa 858/2012: 8, 51 §)

21. Nestekaasusdilio, hoyrystin ja maanpaalliset nestekaasuputkistot tulee suojata
térmaysestein, mikali ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)

22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitda vapaana ylimaaraisesta palokuormasta,
kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa paasya laitteistolle. (VNa
858/2012: 8 §)

23. Liikennettd sailidalueella tulee tarvittaessa rajoittaa sailion tayton ajaksi. (VNa
858/2012:13, 38 §)

24, Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, etta sdilidn tayttotilanteessa ldhella oleville
parkkipaikoille ei ole pysakditynd ajoneuvoja siten, ettd ne estavat tai rajoittavat
onnettomuustilanteessa toimimista. Tarvittaessa ajoneuvojen pysakdintid nestekaasusailion
laheisyydessa tulee rajoittaa. (VNa 858/2012 138§)

25. Toiminnanharjoittajan tulee selvittad pesulakemikaalien varastointitapa ja riskienhallinta
kdyttdonottotarkastuksella. (VNa 856/2012 218)

Paatoksen perustelut

Pesula sijaitsee Keravalla toimitilarakennusten, yleisten rakennusten ja tutkimusrakennusten
korttelialueella (kaavamerkintd KTY-11). Keravan kaupungilta saadun lausunnon mukaan
alueen asemakaavoitus on ajantasainen eikd alueelle ole suunnitteilla kaavamuutoksia. Pesula
sijaitsee kiinteistolld 245-5-1099-4, jonka omistaa Keskindinen Eldkevakuutusyhtio limarinen.
Toiminnanharjoittaja on esittédnyt vuokrasopimuksen hakemuksen liitteena. Vuokrasopimuksen
ehdoissa on kuvattu vuokranantajan suostumus nestekaasulaitteiston asentamiselle.

Nestekaasusailiota paasee lahestymaan kahdesta eri suunnasta Vaihdetien kautta.
Nestekaasusailion tayttépaikka on valittu siten, ettd sailidauto voidaan ajaa esteettd
tayttopaikalle ja pois sielta. Sailidauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa.
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Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyvia vaaroja ja
onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien
todennakdisyyksien ja seurausten pienentdmiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten
laitokselle asennetaan kaasuhalytysjarjestelma. Nestekaasua ei kdytetd tuotantoaikojen
ulkopuolella. Merkittavimmaksi onnettomuustapaukseksi on arvioitu sailiGauton tyhjennyksen
vhteydessa tapahtuva tayttéletkun irtoamisen tai rikkoontumisen seurauksena tapahtuva
vuoto ja sen syttyminen. Lisdksi on arvioitu syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviamista
tayttoalueen ympdristdssa. Tayttotapahtumaan liittyvan vuodon lampdsateilyvaikutukset ja
syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon levidminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa
esitettyjen arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen
kaasuvuodon levidminen rajautuvat tuotantolaitoksen alueelle eikd ulotu rakennuksiin.
Nestekaasusailion sijoituspaikka tayttaa asetuksessa asetetut vahimmaisetdisyysvaatimukset
(VNa 858/2012 33 §). Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan kuvannut ettei nestekaasun
purkupaikalla ja sdilidalueella ei ole kaivoja, syvennyksia tai paineettomia viemareita, joihin
nestekaasu voisi vuotaessaan padtya.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat
nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987.
Kaytettdava nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissa piirustuksissa ja
luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59
kasikirjan mukaisesti. Rdjahdyssuojausasiakirja paivitetddn hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Tukes katsoo, ettd toiminnan tdyttdessa taman paatoksen ehdot ja muuten toimittaessa
hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tayttaa lainsdddannén asettamat velvoitteet Tukesin
kaytossa olevien tietojen perusteella.

Johtopaatokset sisdisesta pelastussuunnitelmasta
Tukes toteaa johtop&dattksinadn sisdisestd pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

¢ Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset ja lisdtiedot tulee paivittaa
sisdiseen pelastussuunnitelmaan.

¢ Asiakirjan otsikkona on pelastussuunnitelma, mutta siitd puuttuu ajantasaiset
lainsdadantoviitteet sisdisen pelastussuunnitelman osalta. Asiakirjassa tulee mainita,
ettd kyseessa on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 28 §) ja valtioneuvoston
asetuksen (685/2015 17 §) mukainen sisdinen pelastussuunnitelma.

Tukes on pyytédnyt sisdisesta pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta
(685/2015 17 §). Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi lausunnossaan 28.2.2023 lausunnon
liitteend olleen pelastussuunnitelman merkittavasti puutteelliseksi. Toiminnanharjoittaja
paivitti sisdisen pelastussuunnitelman. Tukes pyysi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta
lausuntoa toiminnanharjoittajan paivittamasta sisdisestd pelastussuunnitelmasta. Keski-
Uudenmaan pelastuslaitos totesi 27.3.2023 antamassaan lausunnossa, etta silld ei ole
paivitetyn sisdisen pelastussuunnitelman sisaltoon huomautettavaa.

Lupahakemuksen kasittely
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¢ Hakemuksen vastaanottaminen, 20.11.2022

* Taydennyksen pyytaminen, 30.11.2022

e Taydennyksen vastaanottaminen, 23.12.2022

¢ Lisdatietojen pyytaminen, 29.12.2022

e Lisatietojen vastaanottaminen, 23.01.2023

e Lausunnon pyytaminen, 24.01.2023

Lisatietojen vastaanottaminen, 24.01.2023

Kuuleminen, 26.01.2023

Lisatietojen pyytaminen, 23.02.2023

Lausunnon vastaanottaminen, 28.02.2023, Keravan kaupunki

Lausunnon vastaanottaminen, 28.02.2023, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue/Keski-
Uudenmaan pelastuslaitos

Lisatietojen pyytaminen, 03.03.2023

Lisatietojen pyytaminen, 17.03.2023

Lisatietojen vastaanottaminen, 17.03.2023

Lisatietojen vastaanottaminen, 21.03.2023

Lausunnon pyytaminen, 22.03.2023

Lausunnon vastaanottaminen, 27.03.2023, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue/Keski-
Uudenmaan pelastuslaitos

Lausunnot ja mielipiteet

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Uudenmaan ELY:Itd, Keravan kaupungilta ja Keski-Uudenmaan
pelastuslaitokselta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nosti 28.2.2023 antamassaan lausunnossa esille sisdisen
pelastussuunnitelman merkittavat puutteet, laitteiston ldhestymissuunnat tontilla sek&
kohdekortin ja -piirustuksen paivittdmisen. Tukes pyysi toiminnanharjoittajalta vastineen
pelastuslaitoksen lausuntoon. Toiminnanharjoittaja toimitti Tukesille paivitetyn sisdisen
pelastussuunnitelman seka tarkensi kuvausta ldhestymissuunnista. Toiminnanharjoittaja totesi
vastineessaan, etta kiinteiston isdnnoitsija paivittaa paloilmoittimen kohdekortin ja
kohdepiirustuksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Tukes pyysi
lausuntoa toiminnanharjoittajan paivittamasta sisdisestd pelastussuunnitelmasta Keski-
Uudenmaan pelastuslaitokselta seka ldhestymissuunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
totesi uudessa lausunnossaan 27.3.2023 ettei silld ole huomautettavaa paivitetyn sisdisen
pelastussuunnitelman sisaltéon tai tontin ldhestymissuuntiin.

Keravan kaupunki totesi 28.2.2023 antamassaan lausunnossa alueen asemakaavoituksen
olevan ajantasainen eika alueelle ole suunnitteilla kaavamuutoksia. Suoritetun
ennakkotarkastuksen perusteella Keravan rakennusvalvonta ei ndhnyt esteitd luvan
myodntamiselle.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.
Mielipiteet
Hakemuksesta ei jatetty muistutuksia tai annettu mielipiteita.
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Kasittelymaksu

Paatdosmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilostohallinnan palvelukeskus (Palkeet) l1ahettda
laskun hakijalle. (Tyo- ja elinkeinoministerion asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tahan padtokseen tyytymaton saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Padtosta on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.
(L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, ettd tastd paatoksestd perittdvan maksun maadradmisessa on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
maaraamisesta. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut saadokset
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden késittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta
(685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen késittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja 6ljylammityslaitteistojen asennus- ja
huoltotoimintaa sekd maanalaisten 6ljysailididen tarkastusta harjoittavien hyvaksymisesta
(558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)
Sahkoturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Lisdtietoja paatoksesta
Lisatietoja antaa Taina Viitamaki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241

Paitoksen tiedoksianto

Paatos lahetetaan tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tdssa paatoksessa mainituille
tiedoksisaajille. P4atos on nahtavilla Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo

Toistaiseksi
Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 www.tukes.fi
(Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 kirjaamo@tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9



tulses - -

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 31.03.2023 Tukes 11976/03.01/2022

Esittelija: Taina Viitamaki, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Timo Talvitie, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sdhkoisesti. Allekirjoittajan henkilollisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkoisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei
ole en3i kelvollinen. Sdhkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperdisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytda Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Keravan kaupunki

Uudenmaan ELY

Eteld-Suomen AVI/ tydsuojelu

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/kemikaalivalvonta
Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 www.tukes.fi
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VALITUSOSOITUS
1. MITEN VALITUS TEHDAAN

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitda olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jdljempéana)
- paatos, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperaisena tai jaljennoksena

- muutokset, joita valittaja paatokseen vaatii, ja niiden perustelut

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero

- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta

- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Talldin on ilmoitettava liséksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma.

2. MINKA AJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipdivda seuraavasta péaivasta. Tiedoksisaantipdiva lasketaan
seuraavasti:

- Jos padtds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetdan
valitusasiakirjoihin.

- Jos paatos on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) paivan kuluessa postituspaivasta, jollei
muuta ilmene

- Jos paatds on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkillle kuin paatoksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan paatoksen saajan saaneen paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta
paivasta.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilékohtaisesti, postitse maksettuna postildhetyksena taikka asiamiesta tai lahettia
kayttden. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
sahkoisessa asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu ldhettdjan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 pdivdn valitusajan
paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritdan hallinto-oikeudessa oikeudenkdyntimaksu 270 €. Oikeudenkayntimaksua ei perit3, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa paatosta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen saadetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei perita.

5. MINNE VALITETAAN
Helsingin hallinto-oikeus, S6rnaistenkatu 1, 00580 Helsinki
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